
MANUAL DE INSTALACIÓN

- Instale la cubierta superior y la inferior en los marcos,fije las ruedas en la parte inferior.



Para que quede ajustado el gabinete ponga los tornillos               
correspondientes tanto en la parte superior como en la inferior.
Utilice la llave que trae dentro de la caja o si dispone de un taladro  
y el dado correspondiente para que sea menos complicado.

                               

- Instalación de raíles en el gabinete:

  

Nuevamente para unir el raíl corto con el raíl largo utilizaremos el 
tornillo con la tuerca correspondiente:

                 



Medida exacta para unir los raíles cortos con los largos:

Una vez montado el gabinete y los raíles, procedemos a montar
las puertas y las chapas, de la parte inferior y superior del gabinete.




